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1. Deney düzeneği, deney düzeneğinin üzerinde bulunan kapama-açma düğmesi vasıtası  

2. Hemen ardından deney düzeneğinin arkasında bulunan su vanası da açılarak sisteme su girişi sağlanır.  

3. Sistem çalışmaya başladıktan sonra, “Deney Raporunda İstenenler” bölümünde istenen hesaplamaları gerçekleştirebilmek için 
gerekli veriler alınmaya başlanmadan önce sistemi kararlı duruma gelmesi beklenir.  

4. Sistem, kararlı duruma geldikten sonra, su debisi, Tablo 1’de gösterilen “Deneyde Alınan Veriler” deki istenen değerlerine 
getirilir. 

5. Gerekli ölçümler alınarak deney tamamlanır (Deneyde, kondenser çıkışında soğutucu akışkanı doymuş sıvı olarak kabul ediniz). 
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