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1. Cihazın elektrik ve su bağlantıları kontrol edilir.  

2. Cihaz yaz veya kış konumuna alınarak kompresör çalıştırılır. 

3. Kompresörün ardından pompa çalıştırılır.  

4. Pompanın ardına da fan çalıştırılır. 

5. Debimetre ve vanalar yardımıyla cihazın kontrolü yapılır. 

6. Ölçümler alındıktan sonra şartel kapatılır haznedeki su boşaltılır. 
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